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Observaciones: 12  |Salida de agua DN150 PN10 Intercambiador
11 |Lado Caliente; Entrada de agua DN150 PN10 || tercambiador
10 |2x Filtro en "Y" DN150 PN16 P. Frontal
- R - L - - o 9 2x Intercambiador P. Frontal
8 4x Puerta Separador gotas L. Izq. / Der,
7 Colector Entrada DN100 PN10 P. Frontal
6 2x Puerta Registro INOX P. Trasera
5 4x Ventana de Inspeccion Frontal/Tras
A(mm) | B(mm) | C(mm) | o Am_A:@W\mo_o mm_n_ﬁwwow:xmv _ummo:_u%x_go 4 |Vavula de aporte 1 1/2" G Rosca Macho P. Frontal
K EWK-l 1800/09| 3965 | 1030 2895 5720 13810 17992 3  |Rebosadero 2" G Rosca Hembra P. Frontal
K - - - - - - - 2 Vaciado 2" G Rosca Hembra P. Frontal
\ - - - - - - - 1 Aspiracion DN200 PN10 P. Frontal
. m . ] m indice revision: 3 EWK Torres de Refrigeracion S.A
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H_ h i i T i ——T i i U:uc_.mao Y .Brefia " ﬁi 09/05/16 Fact: Torrelaguna 83, Fuente el mm_,\N_mmhm_.__m_,m_,mmﬁva:
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- , L I E I | : Revisado | F. del Olmo 09/05/16 Departamento de Produccién - Oficina Técnica
Altura il ia: -
ﬁ 2995 3 09/05/16 | Y. Brefia Escala EWK-l 1800 Referencia: EWK -1 1800
2 Peso y bancada 05/02/16 | Y. Brefa 1:45 Estado: Aprobado
Plano,dim. . .
1 |pancada ™’ 15/06/15 |Y.Brefa | 1@ Idioma: ES
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